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Agiklamalar
Remarks

Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren TESTLA Elektrik Laboratuvarlari TURKAK' tan AB-0386-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardina gore akredite
edilmigtir.
TESTLA Elektrik Laboratuvarlari accredited by TURKAK under registration number AB-0386-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirhgi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar
Akreditasyon Birligi (ILAC) ile kargilikli tanima anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve / veya 6lgiim sonuglari, genisletilmis dl¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden
sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of
this report.
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1. Deneyde Bulunanlar
Sira No | Adi Soyadi Gorevi Firmasi
1. Caner Eren Laboratuvar Mudurt
2. Mehmet Sumnu Laboratuvar Sefi/Deney Personel TESTLA

2. Yapilan Deneyler

TS EN 61869-1
Sira No. |Deney Adi TS EN 61869-2 Sonug
Madde
1. Sicaklik artis deneyi 722 P
2. | Dogruluk deneyleri 726 P
3. Kisa sureli akim deneyi 7.2.201 P
4, Primer baglanti uglarinda sebeke frekansl gerilim dayanim deneyleri 7.3.1 P
5. Sekonder baglanti uglarinda sebeke frekansli gerilim dayanim deneyleri 7.3.4 P

Deney ayrintilar asagidaki sayfalarda (B6liim 5) verilmistir.

3. Genel Ortam Sartlari

Ortam Sicakhigi Ortam Nemi Atmosfer Basinci
(°C) (%RH) (mbar)
23,2-25,7 39-51 999-1003

Laboratuvar Dahili ortam sartlari klimatik kontrolli ve kayithdir. Ozel ortam sartlari ilgili deneylerde ayrica belirtilir.

4. Deneye Tabi Tutulan Numunenin Beyan Degerleri

Markasi VTEKE
Tipi TK 30A
Beyan primer akimi (lpr) 600A «—
Beyan sekonder akimi (lsr) 5A -
Beyan surekli termal akimi (Icth) 12In —
Cl/ VA 0.1/0.2S FS5 40VA
Seri numarasi 210801984
Beyan yalitim seviyesi 0.72/3kV
Beyan frekansi (fR) 50-60Hz
Beyan kisa sureli termal akimi (Ith) g 60kA/1sn.
Beyan dinamik akimi (Idyn) - 150kA AR
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5. DENEY SONUCLARI

Sonuglarnn gosterilmesi ve raporlanmasiyla ilgili agiklamalar.

Musteri talebi dogrultusunda, TS EN 61869-1 ve TS EN 61869-2 standardina gére yapilan deneyler, deney standartlari
sttununda “(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2” olarak agagidaki sekilde tabloda gosterilmistir:

(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2
Madde | istenen-Gereklilik Olgiilen-Gézlenen Sonug

Bu tabloda,

1. Sttun: Madde
Ust satirda yazili olan deney standartlarina ait madde numarasi (Bu deney standartlari igerisinde atif yapilan diger
standart maddeleri “Istenen-gereklilik” bélumtnde-sutununda ayrica yazilir)

2. Sutun: istenen- Gereklilik
ilgili standart maddesinde tarif edilen numuneye ve bu numunenin ilgili standart maddesinde tanimlanan 6zelliginin
uygunlugunu belirlemeye yénelik tarif edilmis deneylere ait (olmasi gereken) yapisal gereklilikler-sartlar-yonergeler.

3. Sutun: Olgiilen-Gézlenen

Olcum ve gézlem sonuglar (varsa- misteri talebi, teknik veya diger sebeplerle standarttan eklemeler ¢ikarmalar bu
bslumde ve/veya ilgili deney sayfasinin son-alt béluminde yer alan NOTLAR boluminde yazilir. Bu bélumlerde yeterli yer
olmamasi halinde sonuglar EK olarak verilir)

4. Stun: Sonug

Olasi Deney Sonuglarinda kararlarin gdsterimi:

— Deney numunesi igin gecerli degildir : NA (Not Apply) Uygulanmadi

— Deney numunesi gereklilikleri karsiliyor : P (Pass) Gegti (uygulanabildiginde)*

— Deney numunesi gereklilikleri karsilamiyor : F (Fail) Kaldi (uygulanabildiginde)*

— Verilmis bilgiler, konu basliklar : -- Degerlendirme disi olan bilgi ve gereklilikler

= Bu rapordaki sonuglar, yalnizca deneyleri yapilan numune-ler igin gegerlidir.
» Bu deney raporunda (#) isaretli deneyler, TURKAK tan alinmis akreditasyon kapsaminda degildir.

* Deney numunesi, misteri tarafindan saglandigi igin élguim belirsizliginde numune almadan kaynaklanan katki dahil
edilmemistir. Deney numunesi alindigi sekli ile deneye tabi tutulmustur.

= Deney sonuglari ile ilgili uygunluk beyani (uygundur veya uygun dedildir) verildiginde, mevzuatta, standartta,
sartnamede bir kural tanimli ise bu kural kullanilir, tanimli degilse laboratuvarimiz yanlis kabul (tuketici kurali) kuralini
kullanir. Olguim belirsizligi st sinir etkilediginde lgtim belirsizligi (k=2 %95 guven araliginda) deney sonucuna
eklenerek alt siniri etkilediginde ¢ikarilarak uygunluk degerlendiriimesi yapilir.
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(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2

Madde | istenen-Gereklilik |6igiilen-Gézlenen | sonug
7.2.2 | Sicaklik artis deneyi

TS EN 61869-1 Madde 7.2.2 uygulanir. --

(7.2.2) | Sicaklk artis deneyi
Madde 6.4 ile uyumlulugun kanitianmasi igin bir deney s -
yapiimaldir.

(6.4) [Boliimler ve bilesenlerdeki sicaklik artisiyla ilgili kurallar

Belirtilen beyan sartlari altinda ¢alisirken, 6lgl
tr.a“nsfo[rrlat'c')rlgrinin sargilarinda, manyetik devreler'inde ve Evet )
diger bélumlerinde meydana gelen sicaklik artisi Cizelge 5'te
verilen uygun degeri asmamalidir.
Sargilardaki sicaklik artisl, sarginin kendisinin veya igine
gémuldugu ortamin en dasuk sinifli yalitimina gére - -
sinirlandirihir.
Cizelge 5- Olgu transformatérlerine ait cesitli bélimler, dielektrik ve diger malzemeler igin sicaklik
artisi sinirlari
Olgii transformatérlerinin bolimii Sicaklik artisi siniri (K)
1. Yaga daldinimis 6l¢ii transformatorleri
- Yagin en Ust kismi, 50
- Yagin en ust kismi, hermetik olarak kapatiimig 55
- Ortalama sargi, 60
- Ortalama sargi, hermetik olarak kapatilmig 65
- Yag ile temas halindeki diger metal bolumler sargidaki gibi
2. Kati veya gaz yalitimh 6lgii transformatérleri
Asagidaki siniflaraa sahip yalitkan malzemelerle temas halindeki sargi (ortalama)
-Y 45
-A 60
-E 75
B 85
-F 110
-H 135
3. Civatalar veya esdeger diizenlerle yapilan baglanti
Ciplak bakir, ¢iplak bakir alagimi veya ¢iplak aluminyum alasimi
- Havada 50
- SFeda 75
- Yagda 60
Gumus kapli veya nikel kapl
- Havada 75
- SFeda 75
- Yagda 60 L Y. za;;'}‘h;
Kalay kapli /& DN
- Havada 65 [< 1"1‘“.‘
- SFsda 65 (3 G tastia s
- Yagda 60 \"_ =~ isonec 17025 °)

Notlar: 2 | Q@"'Z /

NU€ a0t "{\’
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(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2
Madde I istenen-Gereklilik ]C')Igiilen-Gézlenen Sonug
(7.2.2) Bu deneyde transformatdr, isletmedeki montaj seklini temsil i, _
- edecek bicimde tesis edilmelidir.
U_ygulapablliqlg!nde §grg|lar|n sicaklik artisl, direng artis Direng artis yontemi N
yéntemiyle dlctlmelidir.
Ancak cok dusik direngli sargilar igin 1sil giftler kullanilabilir. -- --
Sargilarin disindaki diger bolumlerin sicaklik artist, Tail eiftiar -
termometrelerle veya isil ciftlerle dl¢ulebilir.
Sicaklik artigl hizi saatte 1 K asmadiginda dlct
transformatérlerinin kararli durum sicakligina ulastigi kabul - -
edilmelidir.
Deney akimi 720 A -
Sicaklik artis tablosu
Olgiim noktalar V(e°231
Ortalama Dis Ortam Sicakhig 25,75 FaK"k Limit Sonu
Dis Ortam (Yag) Sicakhg -1 25,80 i (K) ¢
Dis Ortam (Yag) Sicakhgi -2 25,70
Sekonder 1 92,10 66,35 75,00 P
VTEKE TK 30A 600/5A Sekonder 2 89,70 63,95 75,00 P
Akim Transformatérd Plastik Gévde Yan 86,00 60,25 75,00 P
Plastik Gévde Ust 52,40 26,65 75,00 P
7.3.201 | Direng olgililmesi
Direng 6lgiim tablosu
i : Sicaklik artis deneyi éncesi Sicaklik artis deneyi sonrasi
Olgiim yeri (mQ) (mQ) K
S$1-S2 439 566 75
Direng artis yontemi ile élgtlen sargilarin sicaklik artislari limitler icerisindedir. P
Notlar:
‘/.;'u’” ‘%r?;.
(/‘!;*\ ’{(\ (‘\
'/ “:4 V” ‘."‘
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(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2
Madde | istenen-Gereklilik [1¢iilen-Gozlenen [sonug
7.2.6 | Dogruluk deneyleri
Sonuglar EK'ler listesinde verilmistir. Eik?‘)mékEf PR LR bt Py P
7.2.201 | Kisa siireli akim deneyi
Isil kisa sureli akim Ith deneyi igin akim transformatéri, B .
baslangicta 10 il 40 °C arasinda bir sicaklikta olmalidir.
Bu deney, (I*t), (I*th)'dan daha az olmayacak ve éngérilen t
stresi 0,5 saniye ila 5 saniye arasinda olacak bicimde, t siresi |,
boyunca | akamda, sekonyder sargi(lar) kisa deSre edilerek i 1000 ms uygulana "
yapiimalidir.
Dinamik deney, en az bir tepe igin beyan dinamik akimdan 60 kA RMS
(Idyn) daha az olmayan primer akimin tepe degeriyle ve 150 kA Peak -
sekonder sargi(lar) kisa devre edilerek yapilmalidir. "
Dinamik deney, deneyin ilk ana tepe akiminin, beyan dinamik
akimdan (ldyn) daha az olmamasi kaydiyla, yukaridaki isil - -
deney ile birlestirilebilir.
Akim transformatért, ortam sicakligina (10 °C ila 40 °C) kadar sogutulduktan sonra, agagidaki
kurallari yerine getiriyorsa, bu deneylerden olumlu sonuc aldidi kabul edilmelidir.
a) Gozle gorulur bir hasar olmamal, Evet P
b) Akim kesilip miknatislanma kalktiktan sonraki hata sinirlari:
deneyden &énce kaydedilen degerlerden, kendi dogruluk Bakiniz EK’ler Listesi “Ek-5, Ek-6, p
sinifina karsilik gelen hata sinirlarinin yarisindan daha fazla Ek-7, Ek-8’
farkli olmamalidir,
¢) Madde 7.3.1, 7.3.3 ve 7.3.4 belirtilen dielektrik deneylere Pri = 27KV
dayanmall ancak deney gerilim ve akimlari, bu verilen Sn:wer(; 4 27 kV P
degerlerin %90'ina dustrilmelidir. ENE
d) Muayenede, iletkenin yalitkaninda, dikkate deger bir Evet )
bozulma (karbonlasma gibi) gérilmemelidir.
Notlar:
/ \r.!""f '(:q}‘
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(TS EN 61869-1) TS EN 61869-2
Madde I istenen-Gereklilik I(")Igiilen-Gazlenen Sonug

7.3.1 | Primer baglant: uglarinda sebeke frekansl gerilim dayanim deneyleri
TS EN 61869-1 Madde 7.3.1 asagidakiler ile birlikte uygulanir. -~
Test gerilimi, kisa devreli primer sargi ve toprak arasinda - .
uygulanmalidir.
Kisa devreli sekonder sargi (lar), sasi, kasa (varsa) ve gébek | -
(eger 6zel bir toprak terminali varsa) topraga bagdlanmalidir.
(7.3.1) | Primer baglanti uglarinda sebeke frekansli gerilim dayanim deneyleri
Sebeke frekansli gerilim dayanim deneyi IEC 60060-1'e B .
uygun olarak yapilmalidir.
Cizelge 2- Olgu transformatérleri icin primer baglanti uglarinin beyan yalitim seviyeleri
Donanima ait en yiiksek | Sebeke frekansh beyan Beyan yildirim Beyan anahtarlama
deger Um dayanma gerilimi darbelerine dayanma darbelerine dayanma
kV kV _gerilimi kV ___gerilimi kV
0,72 3 -
12 6 5
20
3,6 10 40
40
7,2 20 60
60
12 28 75
75
17,5 38 95
95
24 50 125
145
36 70 170
52 95 250
Deney gerilimi, donanima ait en yiksek gerilime bagli olarak [ Um= 0.72 kV
Cizelge 2'de verilen uygun bir degere sahip olmalidir. Deney gerilimi= 3 kV B
Baskaca belirtimedikce deney siiresi 60 sn. olmalidir. Deney siresi= 60 sn. -
Sekonder baglanti uglari, sase, kabin (varsa) ve cekirdek 6zel ) .
bir toprak banglantl ugu var§sa) topraga (baglar)mal(l;dlr. ( Belirtilen boltmler topraklanmigtir -
Deney gerilimi:
- Primer baglanti uglari ile toprak arasina, ol e
- Uygulanat?ildigi ygrde primepr baglanti uglari arasina Leneyannlimie 31y P
uygulanmalidir.
Primer baglanti uglari Uzerinde tekrarlanacak olan sebeke
frekansli deneyler, belirtilen deney geriliminin %80’inde -- NA
yapiimalidir.
(7.3.4) | Sekonder baglanti uglarinda sebeke frekansli gerilim dayanim deneyleri
Sase, kabin (varsa), cekirdek (6zel bir toprak baglanti ucu i .
varsa) ve dider tim baglanti uclari topraga baglanmalidir.
Madde 5.3.5'e uygun deney gerilimi sirasiyla her bir sarginin
kisa devre edilen baglanti uglari ile toprak arasina 60 s Madde 5.3.5 uygulandi --
sureyle uygulanmalidir.
(5.3.5) | Sekonder baglanti uglan igin yalitim kurallari
Sekonder yalitim igin sebeke frekansli beyan dayanma Deney gerilimi= 3 kV )
gerilimi 3 kV olmalidir. Deney siresi=_60-sn-
Notlar: P S T s,
/& .i‘,’:‘»,\
e A
C e ks o S /,
Y &° /
W N
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6. Deney Numunesinin Fotografi

VT EKE
I Ca169 7
CLOAG2S TK 30A

A 600i5A 140 VA
FS 5 107213k
50-60H2,

VTEXE
SN:210801984
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7. Deney Diizenegi ve Numune Fotograflari

DENEY ONCESI
BEFORE TEST

8. EK’ler Listesi
- 2 sayfa osilogram.
- 16 sayfa Dogruluk deneyleri ve Hata SI ukrlna ait dlctmler.

1, Ek-2, Ek-3, Ek-4)
5, Ek-6, Ek-7, EK-8)

- 7 sayfa numuneye ait teknik dokiiman. l ° @ L(_btk] |
1ISO/IEC 17025
RAPROR SONU / END OF_REPORT
L& \)
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